


















Gehiegizko energia erreaktiboa
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Energia aktiboa

Energia erreaktiboa

Kontsumoa

phi-ko kosinua

Zigorgarria

Tartea phi-ko kosinua Gehiegi Kostua

Kostu totala: 4,07 ¤

Tartekako kontsumo erreaktiboa



Aldien arteko konparazioa

 - 11 -

Kontsumoak eta kostua tarteka
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Tartekako kontsumoak asteko egunaren arabera (kWh)

Tartekako kontsumoak

1. tartea

2. tartea

3. tartea

1. tartea

2. tartea

3. tartea

Astelehena  Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Tartea

Tartekako kontsumoak

Guztira

Guztira Eguneroko batez bestekoa Batez besteko potentzia Ordu laurdeneko potentzia maximoa

Kontsumoen eta kostuen bilakaera

Ertaina

Aurreko aldia (2016/02/15 - 2016/02/21)

Hurrengo aldia (2016/02/21 - 2016/02/27)

Aurreko aldia (2016/02/15 - 2016/02/21)

Hurrengo aldia (2016/02/21 - 2016/02/27)

Guztira Maximoa Minimoa

Kontsumoen bilakaera tarteka

Kontsumoa (kWh)

Kostua (¤)

Kontsumoa

Kostua

Tartea Eguneko batez bestekoa Orduko batez bestekoa Orduko kontsumo maximoa



Potentzia-doikuntzaren simulazioa
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Aldien arteko konparazioa
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Kontsumoa guztira (kWh) Kostua guztira (¤)

Batez besteko prezioa (zent. ¤/kWh)

Aurreko aldia (2016/02/15 - 2016/02/21)

Hurrengo aldia (2016/02/21 - 2016/02/27)

Aurreko aldia (2016/02/15 - 2016/02/21)

Hurrengo aldia (2016/02/21 - 2016/02/27)

Aurreko aldia (2016/02/15 - 2016/02/21)

Hurrengo aldia (2016/02/21 - 2016/02/27)

Aldiak Aldiak

Aldeak hurrengo aldiaren eta aurreko aldiaren artean

Batez besteko prezioa Kostua aurreko aldiko batez besteko prezioarekin

Potentziak

1. tarteko potentzia (kW) 2. tarteko potentzia (kW) 3. tarteko potentzia (kW)

Konfigurazioa

Hasiera:

2015/01/01 2015/12/31

Bukaera Granularitatea Potentzien heina

Ordu laurdenekoa Batez bestekoa

Ikus txostena Sortu PDF

Txostena

Hautatutako potentziak

Tartea Uneko potentzia Uneko kostua Potentzia hautatua Kostu simulatua Kostu-aldea

Aurrezkia guztira: 3.619,31 ¤ (% 28,78) (uneko kostua guztira: 12.573,82 ¤; kostu hautatua guztira: 8.954,51¤)

Potentzien kostuak 1. tartean (kW - ¤)

Potentzien kostuak 2. tartean (kW - ¤)

Potentzien kostuak 3. tartean (kW - ¤)

Aldiak
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PARTE HARTZEN DUTEN ENPRESEI EGINDAKO PROPOSAMENAK ETA JARRAIPENA MONITORIZAZIOAREKIN
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Monitorizazioaren hiru hilabeteko jarraipenean, segimendua egin dugu laguntza teknikoa eta prestakuntza emanda,
hilero txosten bat entregatuta eta energia kudeatzeko sistema bat planteatuta. Aldi hori bukatzean, azken txosten bat
egin dugu. Txosten horretan, parte hartzen duten enpresei proposatu zaizkie hobetzeko ekintzak eta monitorizazioarekin
jarraitzeko bidea.

Proposatutako hobekuntza-ekintzen kopurua eta esparrua

Kondentsadoreen bateria Hondar-kontsumoaFakturazioa Konpresoreak

Proposamen horiek egin eta hiru hilabetera, neurri horien batez besteko ezarpen-maila % 32koa da, eta monitorizazioarekin
jarraitzen duten enpresak 9tik 7 dira (% 78).

monitorizazioarekin jarraitzen duten enpresen %

Bai Ez
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ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK
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Energia-kontsumoak monitorizatzea gomendatzen diegu energia-eraginkortasunean ibilbide bat egin duten eta
neurri horiek aplikatzen zenbait urte daramatzaten enpresei. Hori baliozkoa da bai enpresa ertain eta handientzat,
bai enpresa txikientzat.

Pertsona bat izendatzea energia-arduradun gisa. Pertsona horrek gai izan behar du eta beharrezko baliabideak
eduki behar ditu kudeaketa horretarako, eta urteroko helburuak ezarri behar ditu eta horien jarraipena egin behar
du.

Monitorizazioari helmen txikiaz ekitea. Goiburua eta puntu bat edo bi gehiago monitorizatzen hasi behar da. Izan
ere, garrantzitsua da ahaleginak eta eskuragarri dauden baliabideak kontzentratzea lortutako datuen neurketekin
eta analisiarekin ohitu arte. Hain zuzen, horiek bidea eman behar dute energia-eraginkortasunaren kontrola
hobetzeko eta arlo horretan hobekuntzak hautemateko. Hori menderatu ondoren, mailaka zabaldu behar da
monitorizazioa enpresan.

Energia-eraginkortasunean hobetzeaz gainera, enpresentzat motibagarria da monitorizatzea, euren produktuen
fabrikazio-kostuetan eragina duten energiarekin lotutako benetako kostuak zein diren jakiteko. Gainera, enpresei
interesatzen zaie beste parametro batzuen neurketak ezartzea (hezetasun, presioa, emaria, etab.) euren prozesu
industrialen barruan; alarma moduko abisuak edo prozesuak kontrolatzeko jardun automatikoak sortzeko.

Monitorizazioa erabil daiteke kondentsadoreen bateriek izan ditzaketen matxurak prebenitu eta aurreikusteko,
monitorizatzen ari den bestelako produkzio-tresneriarekin bezalaxe.

Monitorizazio-sistema lehen aldiz abiarazten denean, oso garrantzitsua da plataforman sartzea azken urteko ordu
laurdeneko kurbei buruzko datuak eta kontratatutako energiaren prezioak. Horri esker, aukera izango da analizatutako
aldien kostuak zein diren jakiteko eta beste konpainia elektriko batzuek eskainitako prezioak alderatzeko.

Erostea monitorizaziorako beharrezkoa den tresneria eta datuak kapturatu eta analizatzeko plataforma bi gauza
horiek (tresneria eta plataforma) hornitzen dituen enpresari. Izan ere, horrek erraztu egingo du tresneriaren
konfigurazioa neurketak zuzenak izan daitezen eta plataformara ondo egokitu daitezen.




